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RAPPORT D'ESSAIS N° 
concernant des essais de débit et perte de charge 
sur des générateurs de photons ir et d’électrons 

L’accréditation de la Section laboratoire du COFRAC 
atteste de la compétence des laboratoires pour les 
seuls essais couverts par l’accréditation. 

 

Ce rapport d’essais atteste uniquement des 
caractéristiques de l’objet soumis aux essais et ne 
préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. 
Il ne constitue pas une certification de produits au sens 
de l’article L 115-27 du code de la consommation et de 
la loi du 3 juin 1994. 

 

En cas d’émission du présent rapport par voie 
électronique et/ou sur support physique électronique, 
seul le rapport sous forme de support papier signé par 
le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme 
de support papier est conservé au CSTB pendant une 
durée minimale de 10 ans. 

 

La reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée 
que sous sa forme intégrale. 

 

Il comporte 10 pages.  

A LA DEMANDE DE : CYTOBIOTECH Sarl 
Boite Postale 90054 

34983   Saint-Gely du Fesc cedex 
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1 OBJET 
 
Le présent rapport donne les résultats des essais de débit et perte de charge effectués sur des 
générateurs de photons ir et d’électrons. 

2 OBJET SOUMIS A L’ESSAI 
 

2.1 Description 
 

Voir tableau d’identification et annexe XX 
 

2.2 Date de réception 
 

Les échantillons ont été receptionnés au laboratoire le 9 février 2007. 
 

2.3 Origine 
 

Tous les échantillons utilisés pour les essais ont été envoyés par le demandeur. 
 

2.4 Identification 
 

Repère 
CSTB 

Référence Date des essais 

2007 1  DILEKA 1613 A 

2007 1  DILEKA 1613 B 

2007 1  DILEKA 5030 

2007 1  DILEKA 5040-25 

2007 1  DILEKA 5040 

2007 1  DILEKA 8065 JUMBO 

2007 1  DILEKA SPECIAL 

Mars 2007 

Fait à Marne-La-Vallée, le 8 mars 2007 
 

Responsable des Essais Le Chef de Division 

Jérôme CADIO Jean-Marie FRANCO 
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3 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA 1613 A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont Perte de charge 

0,34 0,641 0,486 
0,5 1,173 1,012 
0,62 1,662 1,496 
0,71 2,184 2,015 
0,8 2,671 2,500 
0,89 3,179 3,003 
0,97 3,669 3,488 
1,04 4,206 4,025 
1,09 4,707 4,520 
1,14 5,123 4,928 
1,19 5,555 5,372 
1,25 6,064 5,860 
1,29 6,495 6,298 
1,35 7,004 6,787 
1,39 7,559 7,373 
1,44 8,09 7,883 
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4 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA 1613 B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont (bar) Perte de charge (bar) 

0,89 0,995 0,826 
1,11 1,485 1,295 
1,4 2,244 2,048 
1,48 2,476 2,279 
1,62 2,972 2,765 
1,76 3,476 3,254 
1,89 3,937 3,714 
2,01 4,479 4,268 
2,13 5,031 4,786 
2,29 5,612 5,251 
2,28 5,958 5,637 
2,41 6,519 6,275 
2,48 6,987 6,736 
2,6 7,499 7,219 
2,71 8,057 7,818 
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5 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA 5030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont (bar) Perte de charge (bar) 

6,49 0,721 0,508 
9,03 1,225 1,003 
11,06 1,748 1,513 
12,63 2,264 2,014 
13,74 2,694 2,438 
15,26 3,301 3,039 
16,38 3,786 3,510 
17,4 4,329 4,043 
18,27 4,809 4,507 
19,05 5,26 4,961 
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6 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA 5040 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont (bar) Perte de charge (bar) 

6,62 0,771 0,556 
8,61 1,195 0,975 
10,68 1,737 1,504 
12,17 2,233 1,989 
13,58 2,738 2,483 
14,57 3,211 2,949 
15,86 3,805 3,532 
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7 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA 5040-25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont (bar) Perte de charge 

6,78 0,995 0,686 
8,74 1,529 1,126 
10 1,984 1,510 

11,22 2,521 1,959 
12,34 3,018 2,377 
13,58 3,644 2,902 
14,35 4,02 3,264 
15,02 4,501 3,657 
16,17 5,143 4,191 
16,41 5,323 4,325 
17,34 6,047 4,959 
18,23 6,42 5,279 
19,08 7,083 5,781 
19,8 7,548 6,272 
20,49 8,081 6,678 
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8 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA 8065 JUMBO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont (bar) Perte de charge (bar) 

11,08 0,723 0,522 
14,95 1,247 1,019 
18,09 1,762 1,515 
20,73 2,299 2,023 
23,16 2,845 2,540 
25,42 3,361 3,031 
26,98 3,86 3,517 
28,42 4,348 3,978 
30,32 4,937 4,535 
31,38 5,38 4,959 
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9 RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LE DILEKA SPECIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit(m3/h) P amont (bar) Perte de charge (bar) 

54,82 0,788 0,174 
64,54 1,03 0,241 
74,58 1,264 0,325 
82,35 1,508 0,402 
91,5 1,824 0,491 
96,23 2,243 0,569 
103,82 2,57 0,670 
108,59 2,81 0,726 
116,12 3,148 0,803 
122,94 3,564 0,910 
127,16 3,833 0,997 
132,67 4,059 1,070 
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10 ANNEXE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE RAPPORT 

 


